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Ostrowiec Sw. 18.03.2024 r.

Sprawozdanie z badan Nr 242/2024

Nazwa klienta*: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ozarowie
ul. Partyzantéw 13, 27-530 Ozaréow

Nr zaméwienia: Rodzaj badania:

Zaméwienie z dnia 12.03.2024 r. Badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne
Opis materiatu do badania/rodzaj probek*: Data wykonania badania:

Woda do spozycia przez ludzi 12.03.2024 r. — 15.03.2024 r.

Uwagi: Probke pobrat Joanna Zywczyk-Maj EKO-Projekt W.Z. Zywczyk Spétka jawna. Probke dostarczono do Laboratorium EKO-Projekt
w dniu 12.03.2024 r. o0 godz. 15:00. Stan prébki bez zastrzezen.

NG ev;;céirllic:yjny Data pobrania probki Miejsce pobrania prébkif Metoda pobierania
PN-ISO 5667-5:2017- | do badan fizyko- A
raport pobierania wodociag Nowe 10 chemicznych D
Nr 248 z dnia 12.03.2024 r. Nowe 9 .
godz. 12:10 kran w kuchni nad zlewem PN-EN ISO 19456:2007 | 4o badan A
zwyl. p.4.4.3,4442 445, . ) )
446 mikrobiologicznych | D
Wyniki badania
.. A probka Dopuszczalne Norma lub procedura
Lp- G R SRl JEEineRlE STk nr 248 wartosci wskaznikow! badawcza
akceptowalna przez konsumentow
Je <0 20 i bez nieprawidtowych zmian; PN'EN ISO 7027- A
1 Metnosc NTU (0,20 i’0,0G) . zalecany §§k1r’eos warto$ci 1:2016-09 D
akceptowalna przez konsumentow PN-EN |SO
BarWa <2 i bez nieprawidtowych zmian; . . A
2 i of mg Pt/l Hokk ozadana warto$¢ w kranie 7887201 2+Ap1 20
pH 7,4, temperatura pomiaru 20,9 °C 2%1) fon:lumema7 do 15 mg PUI 15-06 Metoda C D
Smak TF N - Sto’?ieh <1 akceptowalny przez konsumentéw ) N
3 metoda uproszczona parzysta z wyborem niewymuszonym rozmenczsnla akcepsowalny przez i bez nieprawidtowych zmian PN-EN 1622:2006 D
przy 25°C zespot oceniajacy
Za aCh TON — stopien <1 kceptowal z konsul tow . N
4 metcr;)da uproszczona parzysta z wyborem niewymuszonym rozciericzenia przy akceptowalny przez 5oz neprawidowych zman | PN-EN 1622:2006 D
zespot oceniajacy
pH _ _ PN-EN ISO A
5 temperatura pomiaru 20,9 °C 7,4 6,5-9,5 10523:2012 D
Przewodnosc¢ elekiryczna wiasciwa w 25 °C A
6 temperatura pomiaru 20,9 °C - korekta za pomocg US/Cm 497 2500 PN-EN 27888:1999 D
urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury
: " , jtk/100 ml 0 PN-EN ISO 9308- A
7 Liczba bakterii grupy coli (jednostki tworzgce 0 dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie | 1:2014-12/A1:2017-04 D
kolonie) <10 jtk (NPL)
. I . jtk/100 ml PN-EN ISO 9308- A
8 | Liczba Escherichia coli (jednoksglkoi r:\ingrzqce 0 0 1:2014-12/A1:2017-04 | D
. ) jtk/100 ml PN-EN ISO7899- | A
9 | Liczba enterokokow (jednoksgllii)rt]\insrzqce 0 0 2:2004 D
Ogdlna liczba mikroorganizmoéw jtk/1 ml boz i " b | PNCEN 1SO
10 | w temperaturze 22 °C . . nie wyvkryto | P& nieprawidiowyc - A
temperatura inkubacji (22 + 2) °C przez (68 + 4) h, (Jednoksc::grt]\i/\éc))rzace wykry zmian? 6222:2004 D
posiew wgtebny na agarze z ekstraktem drozdzowym
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s ev;icéirll?yjny Data pobrania probki Miejsce pobrania probkif Metoda pobierania
PN-ISO 5667-5:2017- | do badan fizyko- A
raport pobierania wodociag Nowe 10 chemicznych D
Nr 248 z dnia 12.03.2024 r. Nowe 9 .
godz. 12:10 kran w kuchni nad zlewem prE;\lﬁg 23‘}1528'42?27 do badan A
246 777 | mikrobiologicznych D
Wyniki badania
.. A probka Dopuszczalne Norma lub procedura
Lp- G WE SRl dizelgsie sisai nr 248 warto$ci wskaznikow' badawcza

A — metoda akredytowana
N — metoda nieakredytowana objeta Systemem Zarzadzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
D — Zatwierdzenie Systemu Jako$ci Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Sw., decyzja Nr NHS.9020.4.1.96.2023 z dnia 12.02.2024 r.
' — wedtug rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Poz. 2294)
2 — zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej, 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta
*** — podane warto$ci niepewnosci stanowig niepewno$c rozszerzong przy poziomie ufnosci 95 % i wspobtczynniku rozszerzenia k = 2
i uwzgledniajg niepewno$¢ zwigzang z pobieraniem probki
< — rezultat badania ponizej dolnego zakresu pomiarowego akredytowanej metody (z wyjatkiem smaku i zapachu)
# — wedtug informacji od klienta
Uwagi:
- wyniki badan zamieszczone w sprawozdaniu odnoszg sie wytgcznie do badanych prébek (pobranych lub odebranych - jak w zaméwieniu)
- bez pisemnej zgody Laboratorium nie wolno powiela¢ sprawozdania z badar inaczej jak tylko w cafosci

Autoryzowat: Autoryzowat: Sprawozdanie zatwierdzit:
Specjalista chemik Specjalista mikrobiolog Kierownik Laboratorium
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